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Taster�mit�Schließerkontakt
nicht�rastend�verwenden!

3,9k
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potentialfreier
Kontakt
Brandalarm
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Stiftleiste�für
Adapter�oder
Folientastatur

+

+

85V�AC�…�265V�AC�50/60Hz

Das�Netzteil�kann�bei�24V�insgesamt�(Klemmen�6,7�und�10,11)�maximal�0,9A�Strom�liefern.
Bei�Überschreitung�des�maximalen�Stromes��schaltet�das�Netzteil�ab,�der�Signalgeber�gibt�zyklisch�Signal.

Halte-
magnet

Fernbedienungsadapter 
auf der�Rückseite�des
Adapters�aufgesteckt

Übersichtsplan�der�RZ24+HT�und�Fernbedienungsadapter
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+
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Haltemagnet�mit
Freilaufdiode
Polung�beachten!

Tür�Schließen Öffner
kontakt

Handtaster
optional

Taste Hupe Quittierung (1):
Schaltet die Hupe aus.

Handauslösetaster (3): Löst 
Brandalarm aus und setzt 
die Melderschleife zurück

RESET-Taster (2): Setzt die 
Zentrale RZ-24 zurück

RZ-24 mit Fernbedienungsadapter


